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Введение
Транспортные тепловые потери являются важ
ным показателем работы теплопроводов, характери
зующим эффективность расходования энергетиче
ских ресурсов. Достоверность и точность определе
ния транспортных потерь тепла в сетях теплоснаб
жения чрезвычайно важны, так как в последнее вре
мя отмечаются их многочисленные некачествен
ные, существенно завышенные оценки [1] – до 40 %
всего транспортируемого тепла, а по некоторым
данным они в 5...9 раз превышают нормативные [1].
Целью данной работы является математическое
моделирование тепловых режимов и численный ана
лиз тепловых потерь теплотрубопроводов в условиях
затопления каналов тепловых сетей с учетом процес
са испарения влаги в слое тепловой изоляции.
Постановка задачи
Рассматривается теплотрубопровод, окружен
ный со всех сторон водой. Предполагается, что во
да, проникая в пористую структуру тепловой изо
ляции, формирует подвижную границу, на которой
происходит испарение влаги, а образовавшийся
пар, вследствие роста давления, фильтруется в на
правлении к внутренней поверхности тепловой
изоляции трубопровода.
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При постановке задачи приняты следующие до
пущения:
1. Теплофизические свойства веществ являются
постоянными и известными величинами.
2. Потери тепла не влияют на температуру вну
тренней поверхности изоляции.




задача тепломассопереноса в поперечном сечении
изоляции теплотрубопровода. Задача решалась в
цилиндрической системе координат, начало кото
рой связано с осью симметрии трубы. Одномерное
нестационарное уравнение неразрывности для
фильтрующейся в слое тепловой изоляции воды




Обозначения: ϕ – объемная доля компоненты;
τ – время, с; U – скорость фильтрации, м/с; r – ко
ордината, м; R – граница области расчета, м; ρ –
плотность, кг/м3; f – пористость; ж – жидкость; 1, 2
– внутренняя и внешняя поверхности изоляции.





где: k – проницаемость, м2; μ – вязкость, Па·с; P –
давление, Па.
Уравнение неразрывности для паровой компо





Здесь: M – молекулярная масса паров, кг/моль;
Rg – газовая постоянная, Дж/(моль·К); Т – темпе
ратура, К; Rгр – координата подвижной границы
испарения, м; ϕгр – объемная доля пара на подвиж
ной границе испарения; п – пар.
Скорость фильтрации пара Uп определялась из
уравнения:
где W – скорость испарения, кг/(м2·с), определя
емая из выражения [2]:
(11)
Обозначения: Pнас – давление насыщения, Па;
Pпарц – парциальное давление, Па; A – коэффици
ент аккомодации.
Парциальное давление испаряющейся компо
ненты в выражении (11) вычислялось методом Ри
деляПланкаМиллера [3].
Объемная доля пара на подвижной границе ис
парения определялась из следующего соотношения:
где V – объем, м3; m – масса, кг.
Массы пара mп и жидкости mж можно найти из
выражений:
где S – единичная площадка, м2.
Теплофизические свойства тепловой изоляции
рассчитывались как эффективные с учетом объе
мных долей каждой компоненты. Так, например,
эффективный коэффициент теплопроводности λэф
рассчитывался из выражения [4]:
(12)
Здесь: λ – коэффициент теплопроводности,
Вт/(м·К); эф – эффективный; тв – твердый каркас
изоляции.
Объемные доли ϕп, ϕж и ϕтв связаны между со
бой и с пористостью материала f следующими соот
ношениями:
Уравнение теплопроводности для рассматри






Обозначения: с – теплоемкость, Дж/(кг·К); α –
коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); Q – теплота
фазового перехода, Дж/кг; F – площадь, м2; 0 – на
чальный момент времени; окр – окружающая среда.
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Наличие испарения влаги в пористой структуре
тепловой изоляции учитывается введением в ура
внение теплопроводности (13) дополнительного
члена (последний в правой части). При этом коор
дината подвижной границы испарения Rгр опреде
лялась из совместного решения системы уравне
ний (1)–(16).
Условие прекращения процессов фильтрации
пара и воды в слое теплоизоляционного материала
вводилось в виде равенства давлений:
где
Здесь: Pатм – атмосферное давление, Па; Pст.воды –
гидростатическое давление столба воды, Па; g –
ускорение свободного падения, м2/с; h – высота
столба воды над поверхностью изоляции теплотру
бопровода, м.
При постановке задачи предполагалось, что на
внешнем контуре теплотрубопровода теплообмен
осуществляется в условиях свободной конвекции.
Средние коэффициенты теплоотдачи в режимах
естественной конвекции определялись по крите
риальным уравнениям [5]:
где Nu, Gr, Pr – соответственно числа Нуссельта,
Грасгофа и Прандтля.
Выражение для расчета тепловых потерь qL, от
несенных к единице длины трубопровода, имеет
следующий вид:
Здесь: qL – линейные тепловые потери, Вт/м; L
– единица длины трубопровода, м; F2 – площадь
наружной поверхности теплотрубопровода, м2.
Метод решения и исходные данные
Система уравнений (1)–(16) решена методом ко
нечных разностей [6]. Уравнение (13) решено с ис
пользованием неявной четырехточечной разност
ной схемы, а уравнения (1) и (7) с помощью схемы
«неявный уголок». Разностные аналоги уравнений
(1)–(16) разрешены методом «прогонки» [6].
Исследования проводились для трубопровода с
диаметром условного прохода 600 мм и тепловой
изоляцией из минеральной ваты (толщина 70 мм).
Значение температуры в рассматриваемой области
решения в начальный момент времени принима
лось равным Т0=282 К. Диапазон изменения темпе
ратуры внутренней поверхности изоляции Т1 зада
вался в пределах 373...403 К и соответствовал ти
пичным температурам теплоносителя в тепловых
сетях. Температура окружающей теплотрубопровод
среды принималась равной Токр=296 К.
Перепад давлений, необходимый для расчета
скорости фильтрации воды, задавался параметри
чески и соответствовал гидростатическому давле
нию столба жидкости h над верхней точкой тепло
вой изоляции трубопровода. Высота столба жидко
сти h над поверхностью изоляции трубопровода
варьировалась в диапазоне от 10 до 100 мм (напри
мер, разности давлений 100 Па соответствует слой
воды толщиной h=10 мм).
Результаты исследований
Результаты численных исследований приведены
в таблицах. Анализ проводился для периода време
ни, соответствующего выходу процессов тепломас
сопереноса на стационарный режим.
Обоснованность и достоверность результатов
численных исследований следует из проведенных
проверок используемых методов решения на схо
димость и устойчивость на множестве сеток и вы
полнения условий баланса энергии и массы на гра
ницах области расчета. Погрешность по балансу
энергии и массы во всех вариантах численного ана
лиза не превысила 0,5 %, что можно считать прие
млемым при моделировании тепломассопереноса в
тепловой изоляции теплопроводов.
В табл. 1 представлены результаты численного
анализа тепловых потерь, а также приведено срав
нение полученных данных с нормативными значе
ниями [7].
Таблица 1. Результаты численных исследований тепловых
потерь теплопроводов
Предварительно было проведено численное мо
делирование работы теплопровода в условиях зато
пления каналов тепловых сетей с использованием
математической модели, не учитывающей наличие
испарения влаги в пористой структуре теплоизоля
ции. Математическая постановка задачи в этом слу
чае аналогична математической модели предста
вленной в данной работе. Результаты численного
исследования тепловых потерь теплотрубопровода
в условиях затопления без учета наличия испарения
влаги в тепловой изоляции приведены в табл. 1.














373 992,19 1091,5 9,10 8,74
383 997,80 1233,8 19,1 8,07
393 1017,0 1376,2 26,1 7,62
403 1019,8 1518,5 32,8 7,10
0,05
373 1010,2 1091,5 7,40 8,89
383 1020,4 1233,8 17,3 8,26
393 1031,9 1376,2 25,0 7,73
403 1047,1 1518,5 31,0 7,30
0,1
373 1028,9 1091,5 5,70 9,06
383 1047,0 1233,8 15,1 8,48
393 1063,0 1376,2 22,7 7,96
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В результате численного исследования темпера
турных полей во влагонасыщенной тепловой изо
ляции трубопровода, проведенного на базе матема
тической модели (1)–(16) было установлено, что
тепловые потери (табл. 1) теплопровода в условиях
максимального влагонасыщения теплоизоляции
существенно превышают нормированную величи
ну теплопотерь [7]. При этом главным фактором,
влияющим на рост тепловых потерь при эксплуата
ции теплопроводов, имеющих влагонасыщенную
тепловую изоляцию, является увеличение эффек
тивной теплопроводности изоляции при насыще
нии ее влагой. Сопоставление результатов числен
ного моделирования с нормативными показателя
ми [7] тепловых потерь (табл. 1) показывает, что те
плопотери теплопровода в условиях максимально
го влагонасыщения превышают нормированную
величину в 7...9 раз.
Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что
учет эффекта испарения позволяет уточнить вели
чину потерянной тепловой энергии при анализе
масштабов теплопотерь трубопроводов, работаю
щих в условиях увлажнения изоляции. Определяю
щими параметрами являются температура вну
тренней поверхности тепловой изоляции трубо
провода Т1 и высота столба воды над верхней точ
кой изоляции трубопровода h. Так, в зависимости
от значений параметров Т1 и h, относительная ве
личина линейных тепловых потерь qL изменяется
от 5,7 до 32,8 %.
Следствием наличия испарения влаги в пори
стой структуре теплоизоляции трубопровода явля
ется формирование вблизи внутренней поверхно
сти изоляции паровой прослойки, ширина которой
тем больше, чем больше температура Т1 и меньше
величина h. Образовавшаяся паровая область игра
ет роль своего рода «теплоизолятора», что приво
дит к снижению тепловых потерь (табл. 1). Это
снижение qL объясняется тем, что теплопровод
ность водяного пара существенно ниже теплопро
водности воды, а, следовательно, эффективная те
плопроводность тепловой изоляции будет соответ
ствующим образом уменьшаться, что, в конечном
итоге, и приводит к снижению уровня тепловых
потерь.
В табл. 2 приведены размеры паровой области
для рассматриваемой конфигурации теплотрубо
провода.
Таблица 2. Ширина паровой области, м
Как видно из табл. 2, ширина паровой области
сравнительно мала, однако наличие даже такой ма
лой области «теплоизолятора» приводит к заметно
му снижению тепловых потерь (табл. 1) трубопро
вода, работающего в условиях увлажнения тепло
вой изоляции.
Выводы
Теоретически показано, что тепловые потери
теплотрубопроводов, имеющих увлажненную те
плоизоляцию, значительно превышают норматив
ные значения тепловых потерь (до 9 раз).
Установлено, что учет наличия эффекта испаре
ния влаги в слое теплоизоляционного материала
позволяет существенно уточнить величину тепло
вых потерь теплотрубопроводов в условиях зато
пления.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фун
даментальных исследований (грант № 080800143а).
h, м 0,1 0,05 0,01
Т1, К
373 3.10–4 4.10–4 5.10–4
383 9.10–4 10.10–4 12.10–4
393 15.10–4 17.10–4 18.10–4
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